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In verband met een vergunningaanvraag door Tennet voor de inrichting "Transformatorstation
Hallamdse Kust Moord en Hollandse Kust West Alpha” s een zoneadvies aangevraagd. Hierover bet
volgends,

De geluidruimte op het industrieterrein Dmond bleek aanvankelijk orvaldoende voor het vergunnen
van deze infchiing, In eerste instantie werd dat vercorzaakt door de woningen Zesstraat 3356 en
Zeestraat 341, Voor deze waningen blesk echtar geen overgangsrecht te gelden (e-mail

24 jull 2018) en behoeven daarcm geen toetsing.

Wat vervolgens resteerde was een overschrijding van de MTG-waarde van 57 dB{A) aan de
Verengde Voorstraat te Wijk aan Zee. Op deze locabie, aan de rand van de Darpsweide, is ook
vergunningpunt IP2 gelegen, verbonden aan de vergunning van Corus, het huidige Tata Steel.

Op dit punt is een nachtwaarde van 47,0 dB(A) vergund (op eentiende dB in de vergunning
OEGEnomEn ).

Aangevuld met het vergunde geluid voor alle overige inrichtingen op industrietemrein Dmond kan het
totale vergunde geluidniveaw (etmaalwaards) op deze locatie 57 4 dB{A) bedragen. Deze waarde
zou worden overschreden bij et vergunnen van het tansformatorstation.

De overschrijding werd onder anderen vergorzaakt door inrichtingen die ruimer dan vergund in het
zonemodel aamwezig waren, door zachte boderngebieden die wel aanwezig waren maar niek
gemodelleerd, door Inrichtingen op het terrein van Tata Steel die nlek meer aanwezig zijn en door
inrichtingen die thans onder de vergumning van Tata Steel opereren,

Ma actualisatie van het zonemodel op deze onderdelen resteerde nog een overschrljding.

Het zonemodel bevatte ook een geluidclaim voor een gasbehandelingsinstallatie van Tulip Oil op het
terrein van Taka Steel (in verband met een aanvrasg uit 2016). De aangeveaagde inrlchting was in
ontwerp vergund maar niet gebouwd of in werking.

Met het wegnemen van het geluldruimes van deze daim van Tulip Oil zou de inrichting van Tennet
kuninen worden ingepast.

Aan het bevoegd gezag voor de vergunning van Tulip Ol Minister EZK) is daarom verzocht de
aanwraag niek ta vergunnen. Aangezien de onbwerpbeschikking al was algegeven kon EZK hieraan
geen gehoor geven,

Wervolgens is verzocht aan Tulip Ol de daim op de gashehandelingsinstallatie e laten vervallen.



Inmmiddels hebben zowel Tulip Oil als EZK aangegeven de galuiddaim voor een
gasbehandalingsinstallatie op het kadastrale perceel HKKOLE 02328G0000 in Wijk aan Zee te laten
wervallen maar niet het overige deel van de aanvwraag.

Een reservering in een zonemodel (zonder geluidverdesliplan) is op praktische gronden gebaseerd
en heeft geen formele status. In prindpe geldt bij het toekennen van geluidruimibe “wie het eerst
komt, het eerst maalt”.

De geluidclaim was nog niet omgezet in een definitieve vergunning, Daarom kan nu, meade
gebaseerd op de brieven van Tulip Qil en EZK inzake intrekking van de geluiddaim, de gEILidruin'lbe
voor een gasbehandelingsinstallabie in Wik aan Zee vervallen,

Het zoneadvies van 20-1-2016 inzake de inpassing van de Gasbehandelingsinstallatia te Wik aan
Zeme an de hierbij toegepaste geluiddainm in het 2onemodel, wordl hierbi) ngetrokken.

[e geluidruimte zal worden toegekend aan Tennet ten behoeve van de inrichting
"Transformatorstation Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West Alpha®™.

[eze inrichting is beschreven in akoestisch rapport van Arcadis met referentie; 072843357 F | van
31 augustus 2018, Hel akoestisch model, behorende bij deze aanvraag is inmiddels epgenamen in
het zonebeheermode! van industrietarein Dmend

Met het aldus aangepaste zonemodel warden de volgende waarden berekend op de meest relevante
toetspunten. (een aantal van deze punten op verzoek van Omgevingsdienst Dmond).

Maam | Gmschrijving Hoogte | Dag | Avend | Macht | Etmaal
0z_A 17 2: Darpeweite Wik aan Zee 5 529 50,6 a74 57,4
111_A MTG 58 \Wijk san Zee, Burg Rothaestraat 13,57 |5 529 50,5 47,7 52,7
112_A Wijk aan Zee (Burg. Rothestraat) 5 523 50,9 a7.6 57,6
Z96_h Zeestraal 298 geen MTG [kantoor) 5 557 53,6 0,2 0,2
33 A hipek Creutrberglaan Feewen 5 52 9.5 A, 2 56,2
W2_4 MTG 57 woning Zeestraat 212 5 532 50,8 47,4 574
Z52l4a_f | Wening Zeestraat 2144 L5 537 45,9 a5,4 55,4

Hieruit velgt dat die inrichting *Transformatorstation Hellandse Kust Moord en Hollandse Kust West
Alpha” van Tennet inpasbaar is in de geluidzonering van industrieterrein Dmond.

Voor de goede orde deel ik mee dat er op dit moment in het geluidzonemodel van industrieterrein
Dmand geen geluidruimte resteert woor uitbreidingen.

Een toekomstige aameaag voor activiteiten van Tullp Ol Is naar alle waarschijnlijkheld slechts
inpasbaar met ingrijpende fysieke geduidmaatregelen of met vitruil van vergunde geluidruimie,
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Vraag geluid vergunning Tennet

Coen Eigenhuis  Gisteren
Aan: Mirjam Gosen Details W

Geachte mevrouw Gosen,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek
vanochtend zal ik u, via wetransfer, het
akoestisch onderzoek sturen. Het is een zeer
omvangrijk document.

Op pagina 12 van het rapport staat de
oorspronkelijke situatie beschreven en op
pagina 13 staan de aanvullende geluid
reducerende maatregelen opgenomen.

Qua handhaving op geluid heb ik het volgende
te horen gekregen:

Mijn collega van handhaving geeft aan dat het
geluid lastig te meten is op een gezoneerd
industrieterrein in verband met het
omgevingsgeluid. Door middel van een
bronmeting kan berekend worden hoe dit geluid
uitstraalt naar de omgeving. Dit zijn echter
inderdaad, zoals u eerder aangaf,
berekeningen. lk vermoed dan ook dat het
akoestisch onderzoek in de werkelijke
bedrijfssituatie leidend zal worden, als hierin
een overschrijding te zien is, moeten er
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[ berekeningen. Ik vermoed dan ook dat het
akoestisch onderzoek in de werkelijke
bedrijfssituatie leidend zal worden, als hierin
een overschrijding te zien is, moeten er
aanvullende maatregelen worden genomen.
Indien het vermoeden bestaat dat dit niet klopt,
of geluidsklachten ontstaan, kunnen wij als
bevoegd gezag aanvullend akoestisch
onderzoek uit laten voeren.

Het document met de losse bijdrage van Tennet
op de beoordelingspunten is nog niet helemaal
compleet, er misten 2 punten die wel vergund
zijn. Ik heb hier een extra vraag over gesteld
aan de zonebeheerder en verwacht dit voor de
20%® samen met de cumulatieve berekening te
kunnen leveren. Excuses voor het ongemak.
Wanneer ik de gegevens binnen heb, stuur ik
deze per direct naar u door.

Met vriendelijke groet,

Coen Eigenhuis
Medewerker Omgevingsrecht
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